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> El Instalador frigorista es la persona física que, en virtud de poseer conocimientos 
teórico-prácticos de la tecnología de la industria del frío y de su normativa, está 
capacitado para realizar, poner en marcha, mantener, reparar, modificar y 
desmantelar instalaciones frigoríficas.

> El instalador frigorista debe desarrollar su actividad en el seno de una empresa 
frigorista habilitada.

> Vías de acceso a la habilitación:
¬ Título universitario cuyo ámbito competencial cubra las materias objeto del presente RSIF.
¬ Título de formación profesional o certificado de profesionalidad cuyo ámbito competencial cubra las 

materias objeto del RSIF.
¬ Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo 

estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral en las materias objeto del RSIF.

¬ Tener reconocida la cualificación profesional de instalador frigorista adquirida en otro u otros 
Estados miembros de la Unión Europea, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
581/2017, de 9 de junio.

¬ Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas. 
− Instrucción técnica IF-19. Profesional frigorista. Competencias básicas a certificar por las 

entidades acreditadas para la certificación de personas.

Habilitación de profesionales frigoristas

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
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> Título universitario, de formación profesional o certificado de profesionalidad cuyo 
ámbito competencial cubra las materias objeto del RSIF.

Habilitación de profesionales frigoristas

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas

Subgrupo de 
formación

Conferencia Sectorial de Industria y Pyme

Grupo de trabajo de Unidad de Mercado
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> Título de formación profesional o certificado de profesionalidad cuyo ámbito 
competencial cubra las materias objeto del RSIF.

¬ Acuerdos ratificados por la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme:

http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/UnidadMercado.aspx?Ap=CSIP

¬ Títulos habilitantes para profesionales frigoristas:

http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=36

«Titulación profesional frigorista habilitado (revisado febrero 2019)»

Habilitación de profesionales frigoristas

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
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> Títulos habilitantes para profesionales frigoristas:

Habilitación de profesionales frigoristas

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
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Habilitación de profesionales para manipular equipos que 
contienen gases fluorados

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
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> Disposición transitoria sexta. Instaladores frigoristas habilitados.

Los instaladores frigoristas habilitados en la fecha de entrada en vigor del presente
real decreto podrán continuar desarrollando la actividad para la que fueron habilitados,
siempre que no se les retire la misma como sanción o por otra causa justificada.

Profesionales frigoristas habilitados.

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
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> Empresas frigoristas de Nivel 1.
¬ Documentación que identifique a la empresa y estar legalmente constituida (entidades jurídicas).
¬ Disponer en plantilla, como mínimo, un profesional frigorista habilitado. (Se considera que cumplen 

este requisito las entidades jurídicas en las que uno de los socios de la entidad ostente la 
habilitación).

¬ Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil u otra garantía equivalente de 300 000 €.
¬ Disponer de un plan de gestión de residuos.
¬ Disponer de los medios técnicos indicados en la IF-13:

− Por profesional frigorista.
− Por cada cinco profesionales frigoristas.
− Por cada centro de trabajo.
− Por empresa de nivel 1.
− Herramientas especiales para refrigerantes inflamables (En caso de trabajar sobre instalaciones 

con refrigerantes A2L):
• Bomba de vacío adecuada para trabajar con refrigerantes inflamables (apto para uso en atmósferas 

explosivas).
• Máquina de recuperación adecuada para trabajar con refrigerantes inflamables (apto para uso en 

atmósferas explosivas).
• Detector de fugas adecuado para trabajar con refrigerantes inflamables (apto para uso en atmósferas 

explosivas) o spray detector de fugas. Los operarios deben llevar siempre encima un detector portátil.

Habilitación de empresas frigoristas. Requisitos

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
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> Empresas frigoristas de Nivel 2.
¬ Documentación que identifique a la empresa y estar legalmente constituida (entidades jurídicas).
¬ Disponer en plantilla, como mínimo, un profesional frigorista habilitado y un técnico titulado 

competente. (Se considera que cumplen este requisito las entidades jurídicas en las que uno de los 
socios de la entidad ostente la habilitación).

¬ Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil u otra garantía equivalente de 900 000 €.
¬ Disponer de un plan de gestión de residuos.
¬ Disponer de los medios técnicos indicados en la IF-13:

− Por profesional frigorista.
− Por cada cinco profesionales frigoristas.
− Por cada centro de trabajo.
− Por empresa de nivel 2.
− Herramientas especiales para refrigerantes inflamables:

• Bomba de vacío adecuada para trabajar con refrigerantes inflamables (apto para uso en atmósferas 
explosivas).

• Máquina de recuperación adecuada para trabajar con refrigerantes inflamables (apto para uso en 
atmósferas explosivas).

• Detector de fugas adecuado para trabajar con refrigerantes inflamables (apto para uso en atmósferas 
explosivas) o spray detector de fugas. Los operarios deben llevar siempre encima un detector portátil.

Habilitación de empresas frigoristas. Requisitos

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
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> Disposición transitoria quinta. Empresas previamente habilitadas.

Las empresas frigoristas, así como las empresas que se rigen por lo establecido en el
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), habilitadas a la fecha de entrada en
vigor del presente real decreto podrán seguir realizando la actividad objeto de
habilitación sin que deban presentar la declaración responsable regulada en el
capítulo III del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas aprobado por
este real decreto. No obstante, dispondrán de un año, desde la entrada en vigor del
presente real decreto, para adaptarse a los nuevos requisitos impuestos por el artículo
12 del presente Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas.

Habilitación de empresas frigoristas. Empresas existentes

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
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> Antes de comenzar la actividad Declaración responsable ante el órgano 
competente de la comunidad autónoma en la que se establezca.

> Empresas establecidas en otro Estado Miembro de la Unión Europea 
Declaración responsable ante el órgano competente de la comunidad autónoma en 
la que inicien la actividad.

> Presentación de la declaración por medios electrónicos.
> No se podrá exigir (a priori) documentación acreditativa del cumplimiento de 

requisitos.
> La declaración responsable habilita por tiempo indefinido para el ejercicio de la 

actividad en todo el territorio español.
> Cualquier modificación o cese de actividad deberá comunicarse en un plazo de 15 

días.

Habilitación de empresas frigoristas. Procedimiento

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
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> ¿Quién puede trabajar sobre instalaciones frigoríficas?
¬ Instalaciones frigoríficas de nivel 1:

− Circuitos primarios de instalaciones de climatización para confort de personas
• Empresas instaladoras de instalaciones térmicas en edificios. 

− Resto de instalaciones frigoríficas de  nivel 1
• Empresas frigoristas de nivel 1 o empresas frigoristas de nivel 2.

¬ Instalaciones frigoríficas de nivel 2:
− Circuitos primarios de instalaciones de climatización para confort de personas

• Empresas instaladoras de instalaciones térmicas en edificios que cumplan los requisitos 
exigidos a las empresas frigoristas de nivel 2. 

− Resto de instalaciones frigoríficas de  nivel 2
• Empresas frigoristas de nivel 2.

− Excepción: Equipos con refrigerantes A2L  Empresas frigoristas de nivel 1 si:
• La instalación no tiene sistemas con una potencia eléctrica instalada en los compresores 

superior a 30 kW, o la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores 
frigoríficos, de todos los sistemas, no excede de 100 kW y no enfría ninguna cámara de 
atmosfera artificial.

• La empresa dispone de herramientas adecuadas para trabajar con refrigerantes A2L (IF 13)

Empresas habilitadas

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
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Empresas habilitadas para manipular equipos que 
contienen gases fluorados

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
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Disposición transitoria primera: Instalaciones existentes

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas

> A todas las instalaciones existentes les aplica el capítulo IV: mantenimiento, 
funcionamiento, control de fugas, recuperación y reutilización de refrigerantes y 
gestión de residuos.

> Instalaciones no inscritas en las registros de la Administración: procedimiento
para su inscripción.

> Plazo para su inscripción : 3 años
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Disposición transitoria tercera: Instalaciones existentes

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas

> Declaración responsable del titular o usuario:
 Fecha de puesta en servicio.
 Cumple las obligaciones del artículo 18 del RSIF.

Artículo 18: Obligaciones de los titulares de las instalaciones frigoríficas
a) Conocer y aplicar el RSIF en cuanto a funcionamiento de instalaciones.
b) No poner en funcionamiento la instalación sin presentar la documentación exigida
c) Contratar el mantenimiento de la instalación y las revisiones periódicas.
d) Contratar seguro de responsabilidad civil (500 000€) (instalaciones de nivel 2, excepto A2L)
e) Utilizar la instalación dentro de los límites de funcionamiento previstos.
f) Mantener al día el libro registro de la instalación frigorífica.
g) Conservar la documentación técnica de la instalación.
h) Disponer de una persona encargada de la instalación frigorífica.
i) Utilizar y vigilar que se utilicen los EPIs.
j) Realizar inspección tras finalizar la jornada de trabajo (para evitar que alguien se quede encerrado en 

alguna cámara)
k) Cumplir las condiciones de almacenamiento de refrigerantes en la sala de máquinas.
l) Mantener actualizado el cartel de seguridad y conservar el manual de servicio de las máquinas.
m) Informar de los accidentes que se produzcan.
n) Ordenar las inspecciones periódicas de la instalación
o) Desmontar y dar de baja las instalaciones conforme lo establecido en el RSIF

Instalaciones de nivel 1 y nivel 2
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Disposición transitoria tercera: Instalaciones existentes

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas

> Declaración responsable del titular o usuario.

> Informe de empresa frigorista habilitada suscrito por profesional frigorista:
> Descripción de la instalación, incluyendo cálculos y planos.
> Indicación expresa de que la instalación cumple los requisitos técnicos de la 

reglamentación vigente en el momento de su puesta en servicio.
> Indicación expresa de que la instalación se encuentra en perfecto estado de 

funcionamiento.

> Si utiliza una carga de refrigerante fluorado superior a 50 toneladas equivalentes 
de CO2  Certificado de inspección por OC. 

> Verificación de los controles de fuga.

Instalaciones de nivel 1.
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Disposición transitoria tercera: Instalaciones existentes

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas

> Declaración responsable del titular o usuario.

> Informe de Técnico titulado competente.
> Descripción de la instalación, incluyendo cálculos y planos.
> Indicación expresa de que la instalación cumple los requisitos técnicos de la 

reglamentación vigente en el momento de su puesta en servicio.
> Indicación expresa de que la instalación se encuentra en perfecto estado de 

funcionamiento.

> Certificado de inspección por OC.
> Verificación de las condiciones de seguridad.
> En su caso, verificación de los controles de fugas.

> Contrato de mantenimiento con empresa habilitada de nivel 2.

Instalaciones de nivel 2.
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> Trámite externalizado 
ORDEN de 19 de noviembre de 2013, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se establece el procedimiento para la tramitación,
puesta en servicio e inspección de las instalaciones frigoríficas y se
adaptan las disposiciones de desarrollo del Decreto 38/2002, de 28 de
febrero, a lo establecido en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior.

> Entidades de Inspección y Control Industrial (EICIs) Organismos de control.
> Las EICIs comprueban que la documentación aportada para la puesta en servicio 

de la instalación es correcta y, aleatoriamente, inspecciona el siguiente porcentaje 
de instalaciones:

• Nivel 1  5%
• Nivel 2  30%

> Listado de EICIs acreditadas en el campo de instalaciones frigoríficas:
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/economia/ei09-ago19.pdf

Inscripción de instalaciones en la Comunidad de Madrid

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
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El sector del frío industrial en la Comunidad de Madrid

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas

5000 instalaciones
≈ 30% Nivel II

726 empresas frigoristas
400 Nivel I
326 Nivel II

12 OC (RII)

11 OC en la CM

10 EICI
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Nuevas instalaciones

Instalaciones frigoríficas en la Comunidad de Madrid
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Inspecciones de instalaciones

Instalaciones frigoríficas en la Comunidad de Madrid
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Inspecciones de instalaciones

Instalaciones frigoríficas en la Comunidad de Madrid
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Defectología inspecciones DGIEM

Instalaciones frigoríficas en la Comunidad de Madrid
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Interactúa en 
RRSS con:

#Tecnofrío19

amparo.delapuerta@madrid.org


