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ETIQUETADO EQUIPOS
LAS EMPRESAS HABILITADAS COLOCARAN UNA ETIQUETA EN LOS
EQUIPOS SEGUN EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO CE 517/2014
Y SU REGLAMENTO DE EJECUCIÓN CE 2015/2068.

 

OpteonTM XP40 
R-449A 

 

Contiene gas fluorado de efecto invernadero cubierto 
por el Protocolo de Kyoto. HFC-125,HFC-134a,HFC-32 
Carga de refrigerante (kg):***** 
Carga de refrigerante Ton CO2:****** 
PCA Refrigerante R-449A: 1307 
Empresa Habilitada:****** 
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REVISION DE FUGAS
Sistemas Inmediatamente a su puesta en 

servicio

Aparatos que contengan cantidades inferiores
de 5 ton equivalentes de CO2 o aparatos
sellados herméticamente con cantidades
inferiores a 10 ton equivalentes de CO2

Exentos de control periódico

Aparatos que contengan cantidades de 5
toneladas equivalentes de CO2 o más

Cada doce meses (veinticuatro si 
cuenta con sistema de detección de 
fuga).

Aparatos que contengan cantidades de 50
toneladas equivalentes de CO2 o más

Cada seis meses (doce si cuenta con 
sistema de detección de fuga)

Aparatos que contengan cantidades de 500
toneladas equivalentes de CO2 o más

Cada tres meses (seis si cuenta con 
sistema de detección de fuga)

SISTEMAS DE  DETECCIÓN DE FUGAS EN CADA SISTEMA FRIGORÍFICO QUE CONTENGA  
CANTIDADES DE 500 TON EQUIV DE CO2

* O MAS
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PCA
Carga 

Instalacion TON
HFC F-GAS KG CO2
R-134a 1430 1 1,43
R-404A 3922 1 3,92
R-507 3985 1 3,99
R-407A 2107 1 2,11
R-407C 1774 1 1,77
R-410A 2088 1 2,09
R-417A 2346 1 2,35
R-422A 3143 1 3,14
R-422D 2729 1 2,73
R-437A 1805 1 1,81
R-438A 2265 1 2,26
XP40 (R-449A) 1397 1 1,39

FORMULA:

PCA Refrigerante  X kgs refrigerante

1000

TON CO2 



VENTA DE EQUIPOS
EL COMERCIALIZADOR DEL
APARATO DEBERÁ:
INFORMAR DE LA

OBLIGACIÓN LEGAL AL

COMPRADOR A TRAVÉS DEL

DOCUMENTO QUE FIGURA EN

EL ANEXO VI, PARTE A QUE

LA INSTALACION DEBE DE

HACERLA UNA EMPRESA

HABILITADA
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VENTA DE EQUIPOS
B. FACILITAR UN LISTADO DE EMPRESAS

HABILITADAS O BIEN REGISTROS

ELECTRÓNICOS O BASES DE DATOS

EXISTENTES QUE RECOJAN LAS

EMPRESAS HABILITADAS

C. ENTREGAR AL COMPRADOR DOS

EJEMPLARES DEL DOCUMENTO QUE

APARECE EN EL ANEXO VI, PARTE B

DEL NUEVO R.D. 115/2017
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VENTA 
DE 

EQUIPOS
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VENTA DE EQUIPOS
EN EL PLAZO MÁXIMO DE 1 AÑO EL COMPRADOR DEL EQUIPO

DEBERÁ REMITIR AL COMERCIALIZADOR UN EJEMPLAR DEL CITADO

DOCUMENTO (PARTE B), EN EL QUE SE ACREDITE LA INSTALACIÓN

POR PARTE DE UNA EMPRESA HABILITADA CON PERSONAL

CERTIFICADO PARA ESE TIPO DE INSTALACIÓN.

EL COMPRADOR CONSERVARÁ SU EJEMPLAR 

DE LA PARTE B DURANTE 5 AÑOS.
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VENTA DE EQUIPOS
EL COMERCIALIZADOR DEBERÁ INFORMAR ANUALMENTE, A PARTIR
DE ENERO DE 2018, AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA SOBRE AQUELLOS COMPRADORES QUE NO HAYAN
REMITIDO EL OPORTUNO DOCUMENTO.

EL COMERCIALIZADOR DEBERÁ
CONSERVAR A DISPOSICIÓN DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES TANTO
EL MODELO DE LA PARTE A FIRMADO,
COMO EL EJEMPLAR PARA EL
COMERCIALIZADOR DE LA PARTE B
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OBLIGACIONES EMPRESAS MANIPULAN GASES REFRIGERANTES
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Real Decreto 115/2017
• ALTA PEQUEÑO PRODUCTOR 
DE RESIDUOS

• CONTRATO CON EMPRESA 
GESTORA DE RESIDUOS

• DISPONER DE LOS MEDIOS 
NECESARIOS PARA RECUPERAR Y 
EVITAR FUGA DE 
REFRIGERANTES

• EQUIPOS DE 
RECUPERACIÓN

• ENVASES DE 
RECUPERACIÓN

OBLIGACIONES EMPRESAS MANIPULAN GASES REFRIGERANTES

R.D 138/2011 
Reglamento de Seguridad de plantas e Instalaciones Frigorificas

OBLIGACIONES EMPRESAS MANIPULAN GASES REFRIGERANTES
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LOS PROFESIONALES QUE

DISPONGAN DEL CERTIFICADO DE

MANIPULACIÓN DEBERAN REALIZAR

FORMACIÓN SOBRE TECNOLOGÍAS

ALTERNATIVAS PARA SUBSTITUIR O

REDUCIR EL USO DE GASES

FLUORADOS EN CUATRO AÑOS

MANIPULACION NUEVOS 
REFRIGERANTES A2L
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Refrigerante GWP* Inflamabilidad** Aplicación Reemplaza

(R‐513A) 631
(573)

1
Refrigeración y aire acondicionado
(también para sistemas inundados)

134a

(R‐449A) 1397 
(1282)

1 Refrigeración (frío positivo y negativo)
R‐404A, R‐507A,
R‐407A, R‐407F

(R‐452A) 2141
(1945)

1 Transporte frigorífico ‐ Herméticos R‐404A

R‐407H 1495
(1380)

1 Refrigeración (frío positivo y negativo)
R‐404A, R‐507A,
R‐407A, R‐407F

(R‐1234yf) 4 
(1)

2L
Automóvil y refrigeración (enfriadoras
de agua)

134a

(R‐454C)  148
(146)

2L
Pequeños sistemas herméticos (frío
positivo y negativo)

R‐22, R‐407C, 
R‐404A

(R‐454A) 239 
(238)

2L
Pequeños sistemas no herméticos (frío
positivo y negativo)

R‐404A, R‐507A,
R‐407A, R‐407F

(R‐454B) 466
(467)

2L Aire acondicionado R‐410A

R‐32 675 2L Aire acondicionado R‐410A



CONGRESO SOBRE TECNOLOGÍAS DE REFRIGERACIÓNCONGRESO SOBRE TECNOLOGÍAS DE REFRIGERACIÓN



www.atecyr.org                     www.fenercom.com                

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Logo de la 
empresa/entidad


